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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  

 

Настоящият проект по част „Отопление, вентилация и климатизация“ е разработен 

за нуждите на Електроразпределение ЮГ ЕАД, гр. Пловдив АД за изграждане на радио-

релейна станция / РРС / . 

Площадката за обекта се намира в землището на с.Дълбоки, общ.Стара Загора.  

Теренът на площадката е незастроен, обрасъл храсти с надморска височина 

средно 894 м. Релефът е спокоен с наклон около 10 % в източна посока и денивелация 

в границите на площадката около 2 м. 

Проектът обхваща изграждането на ограда, контейнер и стоманорешетъчна кула 

с височина 42 м.  

В част ОВК е разработена климатичната инсталация на обекта. Съгласно 

заданието в помещението е необходимо да се поддържа микроклимат с температура през 

зимата от 200С ± 20С и температура през лятото от 250С ± 20С. 

За поддържане на параметрите на въздуха през лятото е избран един брой стенен 

климатизатор, сплит система с едно външно и едно вътрешно тяло, термопомпено 

изпълнение с хладилна мощност 1,7/5,0/6,6 кW и отоплителна мощност 1,7/5,8/8,1 кW. 

Изчисленията за хладилния товар са по часове, като са взети предвид слънчевото 

облъчване и мощността на монтираните технологични съоръжения в помещиние . 

Изчисленията за хладилния товар са приложени в изчислителната част. 

Отоплението през зимния период също се осигурява от климатичната инсталация 

термопомпено изпълнение. Избраният климатик трябва да работи при зимна външна 

температура -150С÷-200С. 
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Изчисленията за потребната топлина са приложени в изчислителната част. 

За помещението не е необходимо спазване на  Наредба №7 за енергийна 

ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия  от 27 10 2009 год. и изменения от 

2015 и 2017 год. 

Техника за безопасност на труда при монтаж на климатичната инсталация. 

1. Монтажът се извършва от кварлифицирани специалисти по инсталация, който 

притежава съответните квалификационни документи за изпълнение на 

електромонтажни работи и разрешение за работа с хладилния агент, както и 

необходимата квалификация за полагане на тръбната разводка. 

2. При транспортиране и монтаж се носят следните лични предпазни средства: 

• предпазно работно облекло или облекло, предпазващо от електрически 

удар за електротехници; 

• защитни ръкавици или ръкавици с изолация за електротехници; 

• изолирани обувки с допълнителни защитни бомбета; 

• защитни каски, използвани в промишлеността, а по време на монтажа на 

кулата и антенно-фидерната система – защитни каски в строителството. 

3. Преди започване на монтажа персоналът следва да прочете внимателно 

Ръководството за монтаж и да следва инструкциите в него. 

4. Не може да се използва друг хладилен агент освен фреон R410A. 

5. При извършване на работи по монтаг централният прекъсвач трябва да бъде 

поставен в положение „изключен“. В близост до него се постава табела с надрис 

„Не пипай! Работят хора!“. 

6. Климатикът се транспортира в стабилно сътояние – добре укрепен и защитен. 

7. В сяко едно от телата на климатика се премества от не по-малко от двама души. 

8. Климатикът се монтира с предвидените за целта и указани от производителя 

крепежни елементи. 

9. Ако компресорът работи с отворен вентил, но без охладителна тръба, той 

засмуква въздух и налягането на охлаждащата фаза се повищава над 

допустимото, което може да предизвика наранявания. 

10. Разширителната гайка се стяга с динамометричен ключ. Прекомерното затягане 

може да доведе до спукването и след по-продължителен период от време и като 

резултат- теч на охладителя. 
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11. След приключване на монтажа се убедете че няма изтичане на хладилен агент. 

12. След инсталиране се следват инструкциите в Ръководството за монтаж и се 

обезвъздушава напълно., така че в охлаждащата фаза да няма никакви други 

газове освен хладилен агент. 

13. За теста за херметичност да се използва азот. 

14. Уредът трябва да се свърже към защитни заземления. След като се приключи с 

мотнажа трябва да се провери дали заземителните кабели са правилно 

сворзани. 

15. Окабеляването, което се използва, трябва да отговаря на спецификациите в 

Ръководството за монтаж. 

16. След приключване на работата се прави проверка на изолацията на с 500-

волтов мегаомметър като съпротивлението между секцията с електрически 

заряд и металната секция без заряд трябва да бъде съгласно предписанията. 
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КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА  

 

 

N НАИМЕНОВАНИЕ МЯРКA КОЛИЧ. ЗАБЕЛЕЖКА 

  

Доставка на вътрешно и външно тяло 

на стенен климатизатор инверторен на 

фирма "SHARP"с режим термопомпа 

за охлаждане tвн.=-10оС до +46оС, за 

отопление tвн.=-15 оС до +18 оС, сплит 

система състояща се от: 

- вътрешно тяло 1040/220/Н=325мм; 

- външно тяло 890/327/Н=645; 

с Qохл.=1,7;5,0;6,6квт. 

Qотопл.=1,7;5,8;8,1квт. 

Nел.лято=0,44/1,55/2,84квт.,  220V  

Nел.зима=0,4/1,6/2,97квт.,  220V  

EER 3,23;COP 3,63, с хладилен агент 

R 410A  

 тръбни връзки ф 6,35-т/9,52-г 

компл. 1 
Доставка от склад на 

Възложителя 

1 Доставка на вътрешно и външно тяло        

2 
Доставка на медни тръби в комплект с 

изолация  
компл. 1   

3 
Доставка и монтаж на 

комуникационен кабел  
м. 9   

4 
Доставка и монтаж на кондензен 

маркуч 
м. 3   

5 
Направа на отвор за тръбен път в 

стенен панел 
м. 9   

6 
Доставка и монтаж на захранващ 

кабел 
м. 9   

7 
Доставка и монтаж на PVC кабелен 

канал 
м. 9   
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N НАИМЕНОВАНИЕ МЯРКA КОЛИЧ. ЗАБЕЛЕЖКА 

8 
Доставка на стойки за външно тяло в 

т.ч. крепежни елементи 
бр. 2   

9 
Доставка на стойки за вътрешно тяло  

в т.ч. крепежни елементи 
бр. 2   

10 Монтаж вътрешно тяло, в т.ч. стойки бр. 1   

11 Монтаж външно тяло, в т.ч. стойки бр. 1   

12 

Монтаж и свързване на тръбите 

между вътрешното и външното тяло, в 

т.ч. изолация 

компл. 1   

13 
Вакуумиране и включване на 

климатика 
бр. 1   

14 
Отчитане на работните параметри и 

тест на системата 
бр. 1   
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                         <<  О Г Р А Ж Д А Щ И   С Т Е Н И  З А   О Б Е К Т А  >>
                       ===============================================================
             OБЕКТ: РР станция Морулей с Дълбоки общ Ст Загора      
           ============================================================================
           I        НАИМЕНОВАНИЕ СТЕНА        !   ДЕБЕЛИНА   !  Терм. съпротивление   I
           I                                  !     мм       !        [m^2 K /W]      I
           ============================================================================
           I  термопанел 50мм                 |       0      |        2.250           |   
           ============================================================================

           I  покрив термопанел 60мм          |       0      |        2.640           |   
           ============================================================================

           I  под термопанел 40мм             |       0      |        1.510           |   
           ============================================================================



   
                         <<  С П И С Ъ К   Д О Г Р А М И  З А   О Б Е К Т А  >>
                       =============================================================
             OБЕКТ: РР станция Морулей с Дълбоки общ Ст Загора      
           ============================================================================
           I        НАИМЕНОВАНИЕ ДОГРАМА      !   РАЗМЕРИ    !  Терм. съпротивление   I
           I                                  !     см       !        [m^2 K /W]      I
           ============================================================================
           I  Мет.врата+5см топлоизолация    |  100 /  230   |        0.460           |   



   
      <<   П О Т Р Е Б Н А   Т О П Л И Н Н А  М О Щ Н О С Т  >>      QUARK
     =================================================================================
             OБЕКТ: РР станция Морулей с Дълбоки общ Ст Загора      
       =================================================================================================
       I ПОМЕЩЕНИЕ  НАИМЕНОВАНИЕ   ТЕМПЕРАТУРА ТОПЛИННИ ЗАГУБИ    ТОПЛОПР.    ВЕНТИЛ.    ПОДГРЯВАНЕ    I
       I                               [оC]         [W]            [W]            [W]         [W]      I
       I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
       I 1 01 - техническо помещение Tп. =  20 ОБЩО фi=  1754   фt,i=  1450   фv,i  = 304 фrh,i =   0  I
       I-----------------------------------------------------------------------------------------------I
          О Б Щ И  Т О П Л И Н Н И  З А Г У Б И (сума от товарите по помещения) :        1754    [W]
          О Б Щ И   Т О П Л И Н Н И   З А Г У Б И (за сградата)   :          1753    [W]
        ===========================================================================================

      <<   П О Т Р Е Б Н А   Т О П Л И Н Н А  М О Щ Н О С Т  >>      QUARK
       ================================================================================
             OБЕКТ: РР станция Морулей с Дълбоки общ Ст Загора      
       ==============================================================================================
       I  З А Г У Б И   О Т   Т О П Л О П Р Е М И Н А В А Н Е - фt. [W]     !От лин. топл. мост ,[W]I
       I--------------------------------------------------------------------------------------------I
       I Ограждение! Посо!Дебе-!Брой!  Размери  ! Охл. !  U   ! DТ !   фt   ! Дълж. ! Пси   ! ф л.м I
       I           ! ка  !лина !    !Дълж !Вис. ! пов. !(Ueqv)!(bu)!        !л.мост !(D Ut) !       I
       I   -----   ! --- ! MM  ! Бр.!   м !  м  !  м2  !W/m2 C!  C !    W   !   M   ! W/mK  !   W   I
       I--------------------------------------------------------------------------------------------I
       I ПОМ. 1 01  техническо помещение  Тпом.= 20 оC; Vп.=  54  M^3 ; Fп.=  17.8 m2 ;  n50= 0.50  I
       I--------------------------------------------------------------------------------------------I
       I    Вн С   ! ЮИ  !   0 !  1 ! 6.67! 3.05! 20.34! 0.444!33.0!   298  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
       I    Вн С   ! СЗ  !   0 !  1 ! 6.67! 3.05! 18.04! 0.444!33.0!   265  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
       I    Вн С   ! СИ  !   0 !  1 ! 2.67! 3.05!  8.14! 0.444!33.0!   119  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
       I    Вн С   ! ЮЗ  !   0 !  1 ! 2.67! 3.05!  8.14! 0.444!33.0!   119  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
       I    Вн Д   ! СЗ  ! --  !  1 ! 1.00! 2.30!  2.30! 2.174!33.0!   165  ! ----  ! ---   !     0 I
       I    Вн С   ! Т   !   0 !  1 !17.79! 1.00! 17.79! 0.379!33.0!   222  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
       I    Вн С   ! Ю   !   0 !  1 !17.79! 1.00! 17.79! 0.444!33.0!   261  !  0.00 ! 0.00  !     0 I
       I--------------------------------------------------------------------------------------------I
       I ОБЩИ ЗАГУБИ фi=   1754 W (фt,i.=  1450 W;  Vinf=    27m3;  фv,i=   304 W;  фrh,i=     0  W)I
       I--------------------------------------------------------------------------------------------I
          О Б Щ И  Т О П Л И Н Н И  З А Г У Б И (сума от товарите по помещения) :        1754    [W]
          О Б Щ И   Т О П Л И Н Н И   З А Г У Б И (за сградата)   :          1753    [W]
        ===========================================================================================



   
                         <<   О Х Л А Д И Т Е Л Е Н   Т О В А Р  >>QUARK
                ================================================================================
             OБЕКТ: РР станция Морулей с Дълбоки общ Ст Загора      
             OBJECT: РР станция Морулей с Дълбоки общ Ст Загора      
       ==============================================================================================
       I Час ! Вътр. ! Външ.!  Общ   ! Топло !Сл.Рад.! Хора !Осветл.Неклим.!Оборудв.!Матер.  !ВъздухI
       I     !  тем. !  тем.!  товар ! пров. !       !      !      !       !        !Ел.маш. !      I
       I     !  ^С   !  ^С  !    W   !   W   !  W    !   W  !   W  !  W    !   W    !   W    !  W   I
       ==============================================================================================
       I        ПОМ.  1    1 техническо помещение Тпом.=  25оC ; Vп.= 54.26  M^3 ;
       I--------------------------------------------------------------------------------------------I
       I  1  !   25  ! 25.5 !  4013  !   413 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I  2  !   25  ! 24.5 !  4008  !   408 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I  3  !   25  ! 23.8 !  4004  !   404 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I  4  !   25  ! 23.4 !  4002  !   402 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I  5  !   25  ! 23.2 !  4001  !   401 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I  6  !   25  ! 23.6 !  4003  !   403 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I  7  !   25  ! 24.8 !  4009  !   409 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I  8  !   25  ! 26.7 !  4019  !   419 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I  9  !   25  ! 28.9 !  4030  !   430 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I 10  !   25  ! 31.3 !  4030  !   430 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I 11  !   25  ! 33.5 !  4030  !   430 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I 12  !   25  ! 35.4 !  4030  !   430 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I 13  !   25  ! 36.6 !  4030  !   430 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I 14  !   25  ! 37.0 !  4269  !   430 !     0 !   100!  139 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I 15  !   25  ! 36.8 !  4030  !   430 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I 16  !   25  ! 36.4 !  4030  !   430 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I 17  !   25  ! 35.7 !  4030  !   430 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I 18  !   25  ! 34.7 !  4030  !   430 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I 19  !   25  ! 33.5 !  4030  !   430 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I 20  !   25  ! 32.2 !  4030  !   430 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I 21  !   25  ! 30.8 !  4030  !   430 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I 22  !   25  ! 29.4 !  4030  !   430 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I 23  !   25  ! 28.0 !  4025  !   425 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       I 24  !   25  ! 26.7 !  4019  !   419 !     0 !     0!    0 !     0 !  3600 !     0   !    0 I
       ==============================================================================================


